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ОПТИМАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТОВИХ ТЕПЛООБМІННИКІВ 
ДЛЯ ТЕПЛОНАСОСНИХ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ 
 
АНОТАЦІЯ Визначено раціональні співвідношення між характеристиками горизонтального/вертикального ґрун-
тового теплообмінника (ГТО/ВГТО), таких як довжина труби одного контуру/глибина свердловини, діаметра тру-
би, швидкості руху теплоносія в нижньому контурі теплонасосної системи (ТНС) в залежності від умов роботи 
ГТО/ВГТО та ТНС. Дані характеристики повинні забезпечити оптимальну швидкість теплоносія в нижньому кон-
турі ТНС, що дозволить отримати мінімальні питомі затрати електроенергії на ТНС теплопостачання в цілому. 
Ключові слова: тепловий насос, горизонтальний/вертикальний ґрунтовий теплообмінник, низькотемпературна 
система опалення, мінімальні питомі затрати зовнішньої енергії. 
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OPTIMAL CHARACTERISTICS OF GROUND HEAT EXCHANGERS FOR 
THE HEAT-PUMP HEATING SYSTEM 
 
ABSTRACT The rational relation between the characteristics of horizontal/vertical ground heat exchangers (HHE/VHE), in 
particular the pipe length of one loop/ the well depth, heat carrier speed in the lower loop of heat pump system (HPS) was 
determined depending on HHE/VGHE and HPS operation conditions (an intensity of heat removal from the ground). These 
characteristics must provide an optimal speed for the heat carrier in a lower loop of the HPS, which allows for the definition 
of minimum specific power costs for the heat-pump heating system on the whole. Numerical studies based on the analysis of 
the set of equations for the expenditures of energy and the thermal balance of individual elements of heat –pump circuit 
showed that the optimal speed values of heat carrier and the minimum specific expenditures of external power for the HPS 
heating are available and on the basis of this the relations between the characteristics of ground heat exchangers that pro-
vide minimum total power expenditures for the HPS heating were defined. It has been established that at high values of the 
well depth the use of pipes with a minor diameter becomes unreasonable due to high hydraulic losses. Hydraulic losses are 
essentially increased with an increase in the well depth at high values of heat flow from the ground that requires the use of 
the pipes of a major diameter for the heat exchanger. It has been established that at an optimal speed of the heat carrier in 
the lower loop specific power expenditures for the HPS heating with vertical ground heat exchangers in the entire range of 
VGHE parameters are within 0.275, which corresponds to the value of conditional transformation coefficient of HPS for the 
low temperature water heating of at least 3.6 and it is indicative of a sufficient efficiency of the system. 
Key words: heat pump, horizontal/vertical ground heat exchanger, low temperature heating system, and the minimum spe-




На сьогоднішній день теплові насоси (ТН) є 
найбільш перспективними серед джерел нетради-
ційної енергетики для вирішення проблем енерго-
збереження завдяки можливості використовувати 
поновлювану енергію з навколишнього середови-
ща. Застосування джерел теплоти на базі теплона-
сосних установок (ТНУ) в системах теплопоста-
чання у сферах, де це впровадження раціональне й 
конкуренто-спроможне, дасть змогу комплексно 
вирішити енергетичні, економічні, екологічні й 
соціальні проблеми, актуальні для України [1, 2]. 
Теплота довкілля у вигляді теплоти ґрунту є 
досить перспективним джерелом енергії для Укра-
їни. Ґрунт є найбільш універсальним джерелом 
низькопотенціальної теплоти, який на глибині 5 м 
зберігає впродовж усього року постійну темпера-
туру на рівні 8–12 С, забезпечуючи, ефективну 
роботу ТН [3]. Для вилучення теплоти з ґрунту та 
використання його як нижнього джерела теплоти 
для теплонасосної системи (ТНС) теплопостачання 
застосовуються ґрунтові горизонтальні (ГТО) та 
вертикальні (ВГТО) теплообмінники (рис. 1). 
В існуючих методиках [3–5] затрати елект-
роенергії на привід компресора ТН і на циркуля-
ційний насос нижнього контуру визначаються 
окремо. Їх сума визначає затрати зовнішньої енер-
гії на роботу ТНС опалення. Однак, слід відмітити, 
що при відомих значеннях теплової потужності 
ТН  та температури теплоносія в системі опа-
лення , які визначаються самим об’єктом тепло-
постачання на основі розрахунку теплових втрат 
приміщення в навколишнє середовище та обраної 
системи теплопостачання, зміна температури теп-
лоносія  на виході з випарника ТН є неодно-
значною і потребує визначення. Це зумовлено тим, 
що кількість теплоти, відібраної від нижнього 
джерела у випарнику ТН, залежить як від різниці 
температур на вході та виході з випарника ТН, так 
і від витрати теплоносія у нижньому контурі ТНУ. 
У зв’язку з тим, що затрати енергії на привід ком-
пресора ТН та на насос при зміні температури теп-
лоносія на виході з випарника ТН змінюються в 
протилежних напрямках, мають існувати оптима-
льні умови роботи ТНУ, яким відповідають міні-
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опалення в цілому. 
 а 
 б 
Рис. 1 – Принципова схема ТНС опалення з викори-
станням теплоти ґрунту за допомогою: а – гори-
зонтального ґрунтового теплообмінника (ГТО); 
б – вертикального ґрунтового теплообмінника 
(ВГТО); ОП – опалюване приміщення; ТН – тепло-
вий насос; Ктн – конденсатор ТН; Втн – випарник ТН; К – компресор; Н – насос; Lк – робота приводу компресора ТН; Lн – робота приводу насоса; 




Визначити раціональне співвідношення між 
характеристиками ґрунтових теплообмінників (до-
вжина труби одного контуру/глибина свердлови-
ни, діаметра труби, швидкості руху теплоносія в 
нижньому контурі ТН в залежності від умов робо-
ти як ґрунтового теплообмінника, так і ТНС), які б 
забезпечували мінімальні питомі затрати електро-
енергії на ТНС опалення в цілому. 
Виклад основного матеріалу 
 
1 ТНС опалення з ГТО 
Рівняння теплового балансу ГТО можна по-
дати у такому вигляді 
 , (1) ГТОвідвГТОпідв QQ 
де  – підведений і відведений тепловий 
потік від ГТО відповідно, кВт. 
ГТОвідвГТОпідв , QQ
Без урахування нестаціонарності процесу 
підведений тепловий потік до теплообмінника від 
ґрунту визначається за співвідношенням  
 , (2) ГТОгГТОпідв LqQ 
де  – середній за сезон питомий тепловий потік, 
віднесений до 1 м прокладеного в ґрунті ГТО, 
Вт/м;  – довжина труб ГТО, м. 
гq
ГТОL
Відведений тепловий потік від ґрунтового 
теплообмінника дорівнює підведеному тепловому 
потоку до випарника ТН. Нехтуючи впливом ди-
сипації енергії при подоланні потоком теплоносія 
гідравлічного опору випарника ТН, величину  





tcdwQQ p , (3) 
де w – швидкість руху теплоносія в ГТО, м/с;  
– внутрішній діаметр труб ГТО, м;  – густина 





тt  – різниця температур 
теплоносія на вході та виході з випарника ТН, С. 
У літературних джерелах [3–5] наведено рі-
зні значення ступеня охолодження теплоносія у 
випарнику ТН від 3 до 5 С без надання жодного 
термодинамічного обґрунтування вибору цього 
значення. На основі аналізу величини сумарних 
питомих затрат зовнішньої енергії на ТНС опален-
ня з використанням теплоти ґрунту  топ tfl   на 
екстремум отримано аналітичне співвідношення 
для визначення оптимального ступеня охолоджен-
ня нижнього джерела енергії у випарнику ТН [6] 












ttttAt . (4) 
У наведеному аналізі згідно з [6] прийнято 
випt  = 5 С і кt  = 5 С, а  і  – ККД насоса 
теплоносія нижнього джерела енергії і його при-





Проведений числовий аналіз співвідношення 
(4) показав, що оптимальний ступінь охолодження 
теплоносія у випарнику ТН, який забезпечує міні-
мум затрат електроенергії на ТНС теплопостачан-
ня, зростає зі збільшенням співвідношення заданих 
величин А та слабо залежить від розрахункової 
температури теплоносія на опалення в діапазоні 
температур 30…50 С, температур навколишнього 
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середовища та теплоносія на вході до випарника 
ТН в діапазоні 2…5 С [6]. 
Співвідношення заданих величин у формулі 





 . (5) 
Сумарні втрати тиску в нижньому контурі 
(у випарнику ТН та ГТО) становлять 
 , (6) ГТОвип ppp 
де  – втрати тиску при подоланні потоком 
теплоносія гідравлічного опору ґрунтового тепло-






Lwp  . (7) 
Для подальших розрахунків прийнято, що 
коефіцієнт гідравлічного тертя λ визначається за-
лежно від режиму течії теплоносія: 
– при ламінарному режимі течії в гладких 
трубах (Re < 2300) коефіцієнт гідравлічного тертя 
λ визначається згідно із законом Пуазейля 
 Re64 ; (8) 
– при турбулентному режимі течії 
(Re > 2300) коефіцієнт гідравлічного тертя λ для 
гладких труб визначається за рівнянням Блазіуса 
 25,0Re3164,0 , (9) 
де твнRe  wd , а  – кінематична в’язкість 
теплоносія, м2/с. 
т
Розв’язуючи рівняння теплового балансу 
ГТО (1), з урахуванням (2)–(4), отримаємо співвід-
ношення для визначення LГТО за заданих умов його 
застосування у вигляді квадратного рівняння 
 . (10) 0ГТО2ГТО  cbLaL










































ttttB . (12) 
Розв’язок (10) дає змогу отримати вираз для 
оптимальної довжини труби контуру ГТО, якому 







 . (13) 
Отримана формула (13) являє собою опти-
мальне співвідношення між такими параметрами 
ГТО, як довжина труби одного контуру, діаметр 
труби та швидкість руху теплоносія за заданих 
умов застосування ГТО (інтенсивності тепловід-
бору від ґрунту , теплофізичних властивостей 
вибраного теплоносія), а також температурних 
умов роботи ТНУ. Однією з основних характерис-
тик умов роботи ГТО є інтенсивність відбору теп-
лоти від ґрунту, величина якої залежить від типу 
та вологості ґрунту, часу вилучення теплоти, а 
також умов використання теплообмінника в холо-
дний і теплий період року. Значення середніх теп-
лових потоків на 1 погонний метр труби ГТО для 
різних типів ґрунтів при використанні ґрунтового 
масиву тільки як джерела теплоти в холодний пе-
ріод року наведені у роботі [3]. 
гq
 
2 ТНС опалення з ВГТО 
Визначення оптимальних умов роботи ТН у 
системі опалення з використанням ВГТО можна 
виконати на основі аналізу залежності сумарних 
питомих затрат зовнішньої енергії на ТН та збуд-
ник руху теплоносія нижнього джерела теплоти 
від параметрів, що визначають роботу компресора 
ТН та затрати роботи на насос. При цьому питомі 
сумарні затрати зовнішньої енергії на ТНС низько-





LLL  , (14) 
де  – затрати енергії на компресор ТН та на 
насос теплоносія відповідно, кВт;  – тепловий 
потік, відведений від конденсатора ТН, кВт. 
нк , LL
кQ




QL . (15) 
Теплове навантаження випарника ТН, з од-
ного боку, можна подати як 
  вихтвхтттвип ttcVQ p  . (16) 
а з іншого – визначити за співвідношенням (3). 
Рівняння теплового балансу ВГТО можна 
подати у вигляді 
 , (17) ВГТОвідв
ВГТО
підв QQ 
де  – підведений і відведений тепло-





Без урахування нестаціонарності процесу 
підведений тепловий потік до теплообмінника від 
ґрунту визначається за співвідношенням 
 , (18) свг
ВГТО
підв LqQ 
де  – середній за сезон питомий тепловий потік, 
віднесений до 1 м глибини свердловини, Вт/м;  
– глибина свердловини ВГТО, м. 
гq
свL
Температуру теплоносія на виході з випар-








 . (19) 
Затрати енергії на насос для перекачки теп-
лоносія нижнього джерела енергії визначається за 
співвідношенням 
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 ppVL , (20) 
де  – гідравлічні втрати тиску у ви-
парнику ТН та у ВГТО відповідно, кПа. 
ВГТОвип , pp 
Втрати тиску при подоланні потоком тепло-







Lwp  , (21) 
де λ – коефіцієнт гідравлічного тертя; 
 – довжина труби ВГТО, м. свВГТО 2LL 
Для подальших розрахунків використову-
ються аналогічні залежності (8) і (9) для визначен-
ня коефіцієнта гідравлічного тертя λ (як і для ви-
падку ГТО). 
Тепловий потік  у співвідношенні (14) 
визначається за рівнянням теплового балансу ТН 
кQ
 . (22) квипк LQQ 
Коефіцієнт трансформації теплоти ідеаль-

















tt . (23) 
Дійсний коефіцієнт трансформації ТН φ 
може бути поданий у вигляді 
 тнт , (24) 
де  – коефіцієнт втрат ТН, який прийнятий 
 = 0,6 [6]. 
тн
тн
Для визначення температури теплоносія, що 
подається з конденсатора ТН у низькотемператур-
ну систему водяного опалення, має силу рівняння, 
яке виводиться на основі аналізу процесів тепло-
обміну в системі гріюча вода – повітря в примі-
щенні – атмосферне повітря: 
        ntttttttt  11Р0п0ппРтпк , (25) 
де  – температура в приміщенні, С;  – темпе-
ратура навколишнього повітря, С;  – розрахун-
кова температура теплоносія в системі опалення за 
розрахункової температури навколишнього сере-
довища , С; n – коефіцієнт, який характеризує 
обрану систему опалення (для низькотемператур-





Рівняння (14) для визначення питомих за-
трат зовнішньої енергії на ТНС опалення, з ураху-
ванням виразів (15), (16), (19)–(21), (22) та після 
ряду математичних перетворень, набуде кінцевого 
вигляду 




















Вихідні дані для розрахунку ТНС опалення 
з використанням теплоти ґрунту за допомогою 
ГТО: 25 % водяний розчин етиленгліколю; тепло-
фізичні властивості теплоносія: 
т  = 1044,636 кг/м3; ізобарна теплоємність 
 = 3765 Дж/(кг·К); кінематична в’язкість pc
т  = 3,308·10–6 м2/с; втрати тиску у випарнику ТН 
випp  = 35 кПа [3]; температура теплоносія на 
вході до випарника ТН  = 3 C; температура 
навколишнього повітря  = –20 C; розрахункова 
температура гріючого теплоносія  = 45 C; роз-






На рис. 3 та 4 наведено графічну інтерпре-
тацію отриманих оптимальних характеристик кон-
туру ГТО при використанні його в умовах вологих 
зв’язаних ґрунтів. З рис. 3 оптимальну довжину 
труби контуру ГТО можна визначити залежно від 
вибраного значення швидкості руху теплоносія та 
діаметра труби із врахуванням реального значення 
, яке має бути погоджене з розмірами ділянки 
для розміщення ґрунтового колектора. З урахуван-
ням знайдених таким чином величин  і  






ГТОр  в трубах ГТО, після чого можна 
отримати загальний перепад тиску (6) у контурі 
нижнього джерела теплоти для підбору циркуля-
ційного насоса. 
Навпаки, якщо вхідною величиною при 
проектуванні ГТО є тиск циркуляційного насоса, 
то із врахуванням співвідношення (6) за допомо-
гою графіків на рис. 4 можна визначити оптималь-
не співвідношення довжини і діаметра труби і по-
тім з рис. 3 знайти відповідне значення швидкості 
руху теплоносія, що має бути враховане при ви-
значенні необхідної витрати теплоносія через ГТО 
залежно від теплової потужності ТН для цього 
об’єкта теплопостачання. На основі отриманих 
параметрів для одного контуру ГТО може бути 
визначена кількість контурів, паралельно підклю-
чених залежно від теплової потужності ТН для 
конкретного об’єкта теплопостачання. 
Вихідні дані для розрахунку ТНС опалення 
з використанням теплоти ґрунту за допомогою 
ВГТО: температура 25 % водяного розчину етиле-
нгліколю на вході до випарника ТН  = 2, 4, 6, 
8 С; теплофізичні властивості 
вхтt
т  = 1044,636 кг/м3; ізобарна теплоємність 
 = 3765 Дж/(кг·К); кінематична в’язкість pc
т  = 3,308·10–6 м2/с; втрати тиску у випарнику ТН 
випp  = 35 кПа [3]; середній за сезон тепловий 
потік, віднесений до 1 м свердловини  = 25, 50, гq
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75, 100 Вт/м [4]; глибина свердловини  = 25, 
50, 75, 100, 125, 150 м [4]; внутрішній діаметр тру-
би ВГТО  = 0,02; 0,025; 0,032; 0,04 м [4]; роз-
рахункова температура гріючого теплоносія в сис-
темі опалення  = 40 C; розрахункова темпера-








 Рис. 2 – Залежність довжини ГТО від 
швидкості руху водного розчину етиленгліколю: 
1, 2, 3 – діаметр труби ґрунтового колектору 
dз = 25; 32; 40 мм відповідно 
Рис. 3 – Залежність довжини ГТО від втрат 
тиску в ньому: 1, 2, 3 – діаметр труби ґрунтового 
колектору dз = 25; 32; 40 мм відповідно 
  а б 
 
 в г 
Рис. 4 – Залежність питомих сумарних затрат зовнішньої енергії на ТНС опалення від швидкості теп-
лоносія: а – 1–4 – температура теплоносія на вході до випарника = 2, 4, 6, 8 С при постійних 
qг = 50 Вт/м; Lсв = 75 м; dвн = 0,032 м; б – 1–6 – глибина свердловини Lсв = 25, 50, 75, 100, 125, 150 м при 
постійних qг = 50 Вт/м; dвн = 0,032 м; = 4 С; в – 1–4 – внутрішній діаметр труби вертикального 
теплообмінника dвн = 0,02; 0,025; 0,032; 0,04 м при постійних qг = 50 Вт/м; Lсв = 75 м; = 4 С; г – 1–4 
– середній за сезон питомий тепловий потік qг = 25, 50, 75, 100 Вт/м при постійних dвн = 0,032 м; 
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Для визначення оптимальних умов роботи 
ТН в системі опалення з використанням ВГТО 
побудовано графічні залежності питомих затрат 
зовнішньої енергії від швидкості теплоносія в ни-
жньому контурі. Підставивши вихідні дані у рів-
няння (26) з урахуванням співвідношень (19), (24), 
(25), отримаємо залежності, зображені на рис. 4. 
З наведених графічних залежностей чітко 
видно, що існують оптимальні значення швидкості 
теплоносія і відповідні їм мінімальні питомі затра-
ти зовнішньої енергії на ТНС опалення. Аналіз 
рис. 4а показує, що зміна температури теплоносія 
на вході до випарника ТН у діапазоні 2…8 С 
практично не впливає на оптимальну швидкість 
теплоносія у нижньому контурі ТНУ. Виходячи з 
цього графічні залежності на рис. 5 побудовані для 
середнього значення  = 4 С. вхтt
Аналітичне співвідношення для визначення 
оптимальної швидкості теплоносія у нижньому 
контурі ТНУ складно отримати безпосередньо 
шляхом дослідження залежності питомих затрат 
зовнішньої енергії на екстремум через її склад-
ність і велику кількість впливаючих параметрів. 
Тому на основі попередніх графіків (рис. 4) було 
побудовано залежності оптимальної швидкості 
теплоносія від глибини свердловини. 
Задаючись глибиною свердловини та діаме-
тром труби ВГТО (які можуть бути визначені са-
мим власником, виходячи з його фінансових мож-
ливостей), з рис. 5 можна отримати оптимальну 
швидкість теплоносія, при якій зовнішні енергоза-
трати будуть мінімальні. З урахуванням знайдених 
таким чином величин  і  рис. 6 дає можли-
вість визначити відповідний перепад тиску 
свL внd
ВГТОp  в трубах теплообмінника, після чого мож-
на отримати загальний перепад тиску у нижньому 
контурі ТНУ для підбору циркуляційного насоса. 
Із рис. 6а видно, що при великих значеннях 
глибини свердловини, використання труб малого 
діаметра стає недоцільним у зв’язку з великими 
гідравлічними втратами. У свою чергу (як видно із 
рис. 6б), гідравлічні втрати значно зростають із 
збільшенням глибини свердловини при великих 
значеннях теплового потоку від ґрунту, що потре-






Рис. 5 – Залежність оптимальної швидкості теплоносія від глибини свердловини: а – 1–4 – внутрішній 
діаметр труби ВГТО dвн = 0,02; 0,025; 0,032; 0,04 м при постійних qг = 50 Вт/м і  = 4 С; 
б – 1–4 – середній за сезон питомий тепловий потік qг = 25, 50, 75, 100 Вт/м при постійних 





  а б 
Рис. 6 – Залежність гідравлічних втрат тиску в свердловині від її глибини: а – 1–4 – внутрішній діаметр 
труби ВГТО dвн = 0,02; 0,025; 0,032; 0,04 м при постійних qг =50 Вт/м; = 4 С; б – 1–4 – середній за 
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Рис. 7 – Залежність мінімальних питомих затрат зовнішньої енергії на ТНС від глибини свердловини 
при температурі теплоносія на вході до випарника = 4 С: а – 1–4 – внутрішній діаметр труби ВГТО 




Чисельний аналіз співвідношення (26) з 
урахуванням виразів (19), (24), (25) та оптимальної 
швидкості теплоносія у нижньому контурі ТНУ 
дає змогу отримати залежність мінімальних пито-
мих затрат зовнішньої енергії на ТНС опалення від 
глибини свердловини (рис. 7). 
Видно, що при забезпеченні оптимальної 
швидкості теплоносія в нижньому контурі питомі 
затрати енергії на ТНС опалення з вертикальними 
ґрунтовими теплообмінниками в усьому діапазоні 
параметрів ВГТО (рис. 7б) не перевищують зна-
чення 0,275, що відповідає значенням умовного 
коефіцієнта трансформації ТНС не менше 3,6 і 




Розроблено методику визначення оптима-
льних умов роботи ґрунтових теплообмінників для 
теплонасосних систем низькотемпературного во-
дяного опалення, що забезпечують мінімум енер-
гетичних затрат на вироблення теплоти. 
Отримано, що оптимальні характеристики 
ґрунтових теплообмінників залежать в основному 
від типу ґрунту, глибини свердловини, слабо зале-
жать від теплофізичних характеристик теплоносія 
в нижньому контурі і практично не залежать від 
температурних умов роботи ТНС. 
Визначені співвідношення характеристик 
ґрунтових теплообмінників можуть бути викорис-
тані на стадії проектування ТНС опалення з вико-
ристанням теплоти ґрунту для забезпечення їх ма-
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АННОТАЦИЯ Определено рациональное соотношение между характеристиками горизонтального/вертикального 
грунтового теплообменника, таких как длина трубы одного контура/глубина скважины, диаметр трубы, скорость 
движения теплоносителя в нижнем контуре теплонасосной системы в зависимости от условий работы ГТО/ВГТО 
(интенсивность отбора теплоты от почвы) и ТНС (температуры верхнего и нижнего источника теплоты). Дан-
ные характеристики должны обеспечить оптимальную скорость теплоносителя в нижнем контуре ТНП, что по-
зволит получить минимальные удельные затраты электроэнергии на ТНС теплоснабжения в целом. 
Ключевые слова: тепловой насос; горизонтальный/вертикальный грунтовой теплообменник; низкотемпературная 
система отопления; минимальные удельные затраты внешней энергии. 
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